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Схема электрическая 
принципиальная

Рук.разр.
Глав. спец.
Инженер

Фамилия Подпись Дата

СТАДИЯ ЛИСТОВЛИСТ

Вороненко
Кудревич
Нургалиев

1 3Щит ЩБП2

 Условное
изображение                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А

 Маркировка Ввод Розетка
ЩБП2-1

Розетка
ЩБП2-2

Розетка
ЩБП2-3

Розетка
ЩБП2-4

Розетка
ЩБП2-5

Розетка
ЩБП2-6

Розетка
ЩБП2-7

Розетка
ЩБП2-8

Розетка
ЩБП2-9

Розетка
ЩБП2-10

Розетка
ЩБП2-11

Розетка
ЩБП2-12

 Мощность, КВт Pу 179.3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

 Напряжение, В U 380 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

 Ток номинальный,
А Iн 149.2 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

 Номер помещения Помещение
ИБП

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

 Наименование нагрузки Ввод      от
ИБП2

Шкаф R1
2PDU.R1.1

Шкаф R1
2PDU.R1.2

Шкаф R2
2PDU.R2.1

Шкаф R2
2PDU.R2.2

Шкаф R3
2PDU.R3.1

Шкаф R3
2PDU.R3.2

Шкаф R4
2PDU.R4.1

Шкаф R4
2PDU.R4.2

Шкаф R5
2PDU.R5.1

Шкаф R5
2PDU.R5.2

Шкаф R6
2PDU.R6.1

Шкаф R6
2PDU.R6.2
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Схема электрическая 
принципиальная

Рук.разр.
Глав. спец.
Инженер

Фамилия Подпись Дата

СТАДИЯ ЛИСТОВЛИСТ

Вороненко
Кудревич
Нургалиев

2 3Щит ЩБП2

               32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А                32А

Розетка
ЩБП2-13

Розетка
ЩБП2-14

Розетка
ЩБП2-15

Розетка
ЩБП2-16

Розетка
ЩБП2-17

Розетка
ЩБП2-18

Розетка
ЩБП2-19

Розетка
ЩБП2-20

Розетка
ЩБП2-21

Розетка
ЩБП2-22

Розетка
ЩБП2-23

Розетка
ЩБП2-24

Розетка
ЩБП2-25

Розетка
ЩБП2-26

Розетка
ЩБП2-27

Розетка
ЩБП2-28

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.1 19.1 19.1 19.1

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Машинный
зал

Шкаф R7
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Шкаф R14
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Шкаф R14
2PDU.R14.2

QF13

1С32
32А

L1

Щ
Б

П
2-

13
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

12
,4

 м

QF14

1С32
32А

L2
Щ

Б
П

2-
14

В
В

Гн
г(

А
)-L

S 
3х

6
12

,4
м

QF15

1С32
32А

L3

Щ
Б

П
2-

15
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

11
,7

 м

QF16

1С32
32А

L1

Щ
Б

П
2-

16
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

11
,7

 м

QF17

1С32
32А

L2

Щ
Б

П
2-

17
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

11
,3

 м

QF18

1С32
32А

L3

Щ
Б

П
2-

18
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

11
,3

 м

QF19

1С32
32А

L1

Щ
Б

П
2-

19
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

10
,5

 м

QF20

1С32
32А

L2

Щ
Б

П
2-

20
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

10
,5

 м

QF21

1С32
32А

L3

Щ
Б

П
2-

21
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

9,
8 

м

QF22

1С32
32А

L1

Щ
Б

П
2-

22
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

9,
8 

м

QF23

1С32
32А

L2

Щ
Б

П
2-

23
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

9,
0 

м

QF24

1С32
32А

L3

Щ
Б

П
2-

24
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

9,
0 

м

QF25

1С32
32А

L1

Щ
Б

П
2-

25
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

8,
2 

м

QF26

1С32
32А

L2

Щ
Б

П
2-

26
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

8,
2 

м

QF27

1С32
32А

L3

Щ
Б

П
2-

27
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

7,
4 

м

QF28

1С32
32А

L1

Щ
Б

П
2-

28
В

В
Гн

г(
А

)-L
S 

3х
6

7,
4 

м

ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103 ВА-103

На
ча

ло
 на

 ли
ст

е

Пр
од

ол
же

ни
е н

а 
ли

ст
е

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3



9 104 5 6 7 81 2 3

Схема электрическая 
принципиальная

Рук.разр.
Глав. спец.
Инженер

Фамилия Подпись Дата

СТАДИЯ ЛИСТОВЛИСТ

Вороненко
Кудревич
Нургалиев

3 3Щит ЩБП2

АВР К1, ЩБП2-29 АВР К2, ЩБП2-30 АВР К3, ЩБП2-31 АВР К4,
ЩБП2-31

Дренажный
насос №2
ЩБП2-33

14,73 14,73 14.73 14.73 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

380 380 380 380 220 220 220 220 220 220 220

22.3 22.3 22.3 22.3 1.5 0.0 0.0 0.0

Помещение
ИБП

Помещение
ИБП

Помещение
ИБП

Помещение
ИБП

Кондиционер
К1 (резервный ввод)

Кондиционер
К2

(резервный
ввод)

Кондиционер
К3 (основной

ввод)

Кондиционер
К4 (основной

ввод)
Дренажный
насос №2 Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв Резерв
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